Laboratorul chimic
de incercari din cadrul

SRL «Moldovatransgaz»
2044, or. Chisindu, str. Vadul lui Voda 155,

tel. +(373)22 300-427
fax. +(373)22 300-422

PASAPORT

a gazelor naturale, livrate prin conducta d

06.06.2018.
Prelevarea probelor conform SM SR EN ISO 10715:2015
incercarea conform GOST 5542-87
Data si timpul prelevarii
Data si timpul incercarii

¢ gaze ACB

06.06.2018 10:10
06.06.2018 13:39

Denumirea componentilor % molare
1 |Metan (C,) 95,520
2 |Dioxid de carbon (CO,) 0,196
3 |Azot (N,) + Oxigen (O ) 0,665
4 |Etan (C,)’ 2,495
5 |Propan (C;) 0,814
6 |i-Butan (i-C,) 0,129
7 |n-Butan (n-C,) 0,124
8 |neo-Pentan (neo-C ;) 0,002
9 |i-Pentan (i-C ) 0,022
10 |n-Pentan (n-C ;) 0,016
11 |Hexan+ (Cg.) 0,018
12 |Oxigen (O;) 0,006
Punct de roud al apei,°C la P=3,92 MPa -19,0
Putere calorifica, kcal/m? (inferioard) 8235
Putere calorifica, MJ/m*® (inferioard) 34,48
Indice Wobbe, kcal/m” (superior) 11937
Indice Wobbe, MJ/m* (superior) 49,98
Densitate relativa 0,5844
Densitate absoluta, kg/m3 0,7039
Sulf (S) din mercaptani, g/m* < 0,0002
Hidrogen sulfurat (H, S), g/m” < 0,0001
Continut de impuritati mecanice, g/m3 Lipsa
Procent de odorizare a gazelor de la norma stabilitd, % 100,0

Gazele naturale, livrate prin conducta de gaze ACB
corespund cerintelor GOST 5542-87

Sef serviciu CG

/Sef sectie MEG
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