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de incercari din cadrul

SRL «Moldovatransgaz»

2044, or. Chisinau, str. Vadul lui Vodai 155,
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" PASAPORT

MOLDAC

REPUBLICA MOLDOVA

{ 1%17

SHM SR EN ISO/CET 17025
LI-033

a gazelor naturale, livrate prin conducta de gaze RI-SDKRI

03.10.2018.
Prelevarea probelor conform SM SR EN ISO 6974-5:2016

Incercarea conform GOST 5542-87
Data si timpul prelevarii
Data si timpul incercarii

Denumirea componentilor % molare
1 |Metan (C,) 95,861
2 |Dioxid de carbon (CO,) 0,185
3 |Azot (N,) + Oxigen (O ;) 0,661
4 |Etan (C,) 2318
5 |Propan (C;) 0,711
6 |/i-Butan (i-C,) 0,111
7 |n-Butan (n-C,) 0,107
8 |neo-Pentan (neo-C ;) 0,001
9 |i-Pentan (i-C ;) 0,020
10 |n-Pentan (n-C ;) 0,014
11 |Hexan+ (Cq.) 0,012
12 |Oxigen (O,) 0,007
Punct de roud al apei, °C la P=3,92 MPa -19,2
Putere calorifica, kcal/m? (inferioara) 8202
Putere calorifica, MJ/m? (inferioara) 34,34
Indice Wobbe, kcal/m® (superior) 11920
Indice Wobbe, MJ/m?> (superior) 49,91
Densitate relativa 0,5817
~ Densitate absoluta, kg/m* 0,7006
Sulf (S) din mercaptani, g/m? < 0,0002
Hidrogen sulfurat (H,S), g/m 3 0,0001
Continut de impuritati mecanice, g/m ¥ Lipsa
Procent de odorizare a gazelor de la norma stabilita, % 100,0

Gazele naturale, livrate prin conducta de gaze RI-SDKRI,

corespund cerintelor GOST 5542-87

Sef serviciu CG

Sef sectie MEG
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