Laboratorul chimic
de incercari din cadrul MOLDAC
SRL «Moldovatransgaz» REPUBLICA MOLDOVA
2044, or. Chisiniu, str. Vadul lui Voda 155, 'gﬁ
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PASAPORT
a gazelor naturale, livrate prin conducta de gaze RI-SDKRI
08.05.2018.

Prelevarea probelor conform GOST 18917-82
Incercarea conform GOST 5542-87

Data si timpul prelevarii

Data si timpul incercarii

Denumirea componentilor % molare
1 |Metan (C;) 96,008
2 |Dioxid de carbon (CO,) 0,173
3 |Azot (N,) + Oxigen (O,) 0,671
4 |Etan (C,): 2,199
5 |Propan (C;) 0,693
6 |/i-Butan (i-C,) 0,108
7 |n-Butan (n-C,) 0,104
8 |neo-Pentan (neo-C ;) 0,002
9 |i-Pentan (i-C 5) 0,019
10 |n-Pentan (n-C;) 0,013
11 |Hexan+ (Cq.) 0,010
12 |Oxigen (O,) 0,006
Punct de roua al apei,°C la P=3,92 MPa -22.9
Putere calorifica, kcal/m ¥ (inferioara) 8191
Putere calorificd, MJ/m* (inferioara) 34,29
Indice Wobbe, kcal/m? (superior) 11914
Indice Wobbe, MJ/m* (superior) 49,88
Densitate relativa 0,5807
Densitate absoluta, kg/m* 0,6994
Sulf (S) din mercaptani, g/m*> < 0,0002
Hidrogen sulfurat (H, S), g¢/m* 0,0002
Continut de impuritati mecanice, g/m3 Lipsa
Procent de odorizare a gazelor de la norma stabilita, % 100,0

Gazele naturale, livrate prin conducta de gaze RI-SDKRI,
corespund cerintelor GOST 5542-87
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